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移行のためのケーブル接続情報の収集

コピーフリーの移行を開始する前に、 7-Mode コントローラのアダプタ、ポート、ディ
スクシェルフ、およびストレージ接続に関する情報を収集し、 7-Mode ディスクシェル
フをターゲットクラスタノードに接続する方法を計画する必要があります。

Copy-Free Transition ケーブル接続ワークシートを印刷しておく必要があります。

コピーフリーの移行ケーブル接続ワークシート

1. Config Advisor を使用して、 7-Mode ストレージとケーブル接続に関する健常性チェックを実行し、ケー
ブル接続データを収集します。

「 Data ONTAP 7 and 8 (7-Mode )` 」実行プロファイルの「 7-Mode Install Checks 」オプションを使用す
る必要があります。

2. 次のコマンドを使用して、各 7-Mode コントローラに関する必要な情報を収集します。

'sysconfig slot_number

このコマンドの出力から、ディスクシェルフの接続に使用されているポートを特定できます。

host1> sysconfig 3

        slot 3: SAS Host Adapter 3a

                24 Disks:            13440.0GB

                1 shelf with IOM3

        slot 3: SAS Host Adapter 3b

                24 Disks:            13440.0GB

                1 shelf with IOM3

        slot 3: SAS Host Adapter 3c

                24 Disks:            13440.0GB

                1 shelf with IOM3

        slot 3: SAS Host Adapter 3d

                24 Disks:            13440.0GB

                1 shelf with IOM3

3. クラスタから、次のノードシェルコマンドを各ノードに対して実行します。

*system node run -node _node_name — コマンド sysconfig -a *`

このコマンドの出力を使用して、使用可能なポートと拡張カードスロットに関する情報を取得できます。

4. ターゲットクラスタノードで、 7-Mode ディスクシェルフの接続に使用するポートを計画します。

a. 使用可能な（開いている）ポートを確認します。

b. 拡張カードスロットを確認します。

c. 拡張カードの構成を計画します。
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7-Mode システムの拡張カードがデスティネーションのプラットフォームと ONTAP バージョンでもサ
ポートされている場合は、拡張カードの移動を計画できます。必要に応じて、 PAM カードについても
計画できます。

"NetApp Hardware Universe の略"

d. ディスクシェルフのケーブル接続に使用するデスティネーションポートを計画します。

デスティネーションポートの選択は、次のいくつかの要因に左右されます。

▪ ディスクシェルフスタックは別か、または既存か

▪ ポートの可用性

▪ SAS 接続か FC 接続か

▪ オンボードポートまたは拡張カードの有無

5. データセンターに行き、 7-Mode コントローラとターゲットクラスタノードのポート接続をケーブル接続
ワークシートに記入します。

a. 7-Mode コントローラで使用されているポートをケーブル接続ワークシートに記録します。

b. ターゲットクラスタノードで使用されているポートをケーブル接続ワークシートに記録します。

c. 手順で計画した、 7-Mode ディスクシェルフの接続に使用するデスティネーションポートを記入しま
す #step_D0CFE719A0384F7FA5D9E73C8EA6C2E7。

d. ディスクシェルフの接続に適したケーブルがあることを確認します。

新しいディスクシェルフスタックの場所に基づいて、ケーブル接続に問題がないかを確認します。

e. ラダーラックまたはデータセンターの要件に応じて、より長いケーブル長を計画します。

f. 7-Mode コントローラの各ディスクシェルフスタックとケーブルにラベルを付けます。

移行をロールバックして、ディスクシェルフを 7-Mode コントローラに再接続しなければならなくな
った場合に備えて、 7-Mode ディスクシェルフスタックにラベルを付けておくことを推奨します。

▪ 関連情報 *

"『 SAS Disk Shelves Installation and Service Guide for DS4243 、 DS2246 、 DS4486 、 and DS4246 』を
参照してください"

"DiskShelf14mk2 AT ハードウェアサービスガイド"

"DS14mk2 FC および DS14mk4 FC ハードウェアサービスガイド"

コピーフリーの移行ケーブル接続ワークシート

Copy-Free Transition ケーブル接続ワークシートを使用して、ケーブル接続を計画できま
す。7-Mode コントローラとターゲットクラスタノードに接続するポートとディスクシ
ェルフの情報を記録する必要があります。また、 7-Mode ディスクシェルフをターゲッ
トクラスタノードに接続する際に使用するポートも記録しておく必要があります。
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• モジュール A/B ポート：モジュール A/B のポート接続

• シェルフタイプ / 資産タグ：ディスクシェルフタイプ

• Shelf ID ：ディスクシェルフ ID

ケーブル接続ワークシートの例

7-Mode のケーブル接続 clustered Data ONTAP のケーブル配線

コントローラ A （ホスト名）： 7hostA ノード A （ホスト名）： cluster1-01

場所：コロラド、フロア： 3 階、ラック： 8 場所：コロラド、フロア： 5 階、ラック： 3

モジュール
A のポート

モジュール
B のポート

シェルフタ
イプ / 資産
タグ

シェルフ ID モジュール
A のポート

モジュール
B のポート

シェルフタ
イプ / 資産
タグ

シェルフ ID

1A 0a DS4244/150

254-7
10 ～ 13 1A 0a DS4243 /

174243-2

10-11

1B 0 億 DS4243 /

151205-2
30 ～ 37 1B 0 億 DS4244/150

254-7

20-23

1c （オフラ
イン）

0c （オフラ
イン）

該当なし 該当なし 1C 0c DS4243 /

151205-2
30 ～ 37

1D 0d DS4243 /

143921-4

14-15 1D 0d DS4243 /

143921-4

14-15
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7-Mode のケーブル接続 clustered Data ONTAP のケーブル配線

• コント
ローラ
B （ホ
スト名
）：
7hostB *

• ノード
B （ホ
スト名
）：
cluster1-

02 *

• 場所：
コロラ
ド、フ
ロア： 3

階、ラ
ック： 8

*

• 場所：
コロラ
ド、フ
ロア： 5

階、ラ
ック： 3

*

• モジュ
ール A

ポート *

• モジュ
ール B

ポート *

• シェル
フタイ
プ / 資産
タグ *

• シェル
フ ID *

• モジュ
ール A

ポート *

• モジュ
ール B

ポート *

• シェル
フタイ
プ / 資産
タグ *

• シェル
フ ID *

1A 0a DS4243 /

174263-6
10 ～ 13

1A 0a DS4243 /

174233-2

10-11 1b （オフラ
イン）

0b （オフラ
イン）

該当なし 該当なし

1B 0 億 DS4243 /

174263-6

20-23 1C 0c DS4243 /

174274-9
30 ～ 37

1C 0c DS4243 /

174274-9
30 ～ 37 1D 0d DS4243 /

174285-6

14-15
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