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Curar a configuração em uma configuração do
MetroCluster FC

Cura da configuração em uma configuração de
MetroCluster FC

Após um switchover, você deve executar as operações de recuperação de modo
específico para restaurar o recurso de MetroCluster.

• O switchover deve ter sido realizado e o local sobrevivente deve estar fornecendo dados.

• Os nós no local de desastre devem ser interrompidos ou permanecer desligados.

Eles não devem ser totalmente inicializados durante o processo de cura.

• O storage no local de desastre deve estar acessível (as prateleiras são ativadas, funcionais e acessíveis).

• Nas configurações MetroCluster conetadas à malha, os links entre switches (ISLs) devem estar ativos e
operacionais.

• Em configurações de MetroCluster de quatro nós, os nós do local que sobrevive não devem estar no
estado de failover de HA (todos os nós precisam estar ativos e em execução para cada par de HA).

A operação de recuperação deve primeiro ser realizada nos agregados de dados e, em seguida, nos
agregados de raiz.

Recuperação dos agregados de dados após o switchover
negociado

Você precisa curar os agregados de dados após concluir qualquer manutenção ou teste.
Esse processo ressincroniza os agregados de dados e prepara o local de desastre para
operação normal. Você precisa curar os agregados de dados antes de curar os
agregados de raiz.

Todas as atualizações de configuração no cluster remoto replicam com sucesso para o cluster local. Você liga
o storage no local de desastre como parte deste procedimento, mas não deve nem ligar os módulos do
controlador no local de desastre.

Passos

1. Certifique-se de que o switchover foi concluído executando o comando MetroCluster operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

  Operation: switchover

      State: successful

 Start Time: 7/25/2014 20:01:48

   End Time: 7/25/2014 20:02:14

     Errors: -
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2. Ressincronize os agregados de dados executando o comando MetroCluster heal -phase agreements do
cluster sobrevivente.

controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates

[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.

Se a cura for vetada, você terá a opção de reemitir o comando MetroCluster heal com o parâmetro
--override-vetos. Se você usar esse parâmetro opcional, o sistema substituirá quaisquer vetos de software
que impeçam a operação de recuperação.

3. Verifique se a operação foi concluída executando o comando MetroCluster operation show.

controller_A_1::> metrocluster operation show

    Operation: heal-aggregates

      State: successful

Start Time: 7/25/2014 18:45:55

   End Time: 7/25/2014 18:45:56

     Errors: -

4. Verifique o estado dos agregados executando o comando storage Aggregate show.

controller_A_1::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID

Status

--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------

------------

...

aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2

raid_dp, mirrored, normal...

5. Se o storage tiver sido substituído no local de desastre, talvez seja necessário espelhar novamente os
agregados.

Recuperação dos agregados raiz após o switchover
negociado

Depois que os agregados de dados tiverem sido curados, você deve curar os agregados
de raiz em preparação para a operação de switchback.

A fase de agregados de dados do processo de recuperação do MetroCluster deve ter sido concluída com
sucesso.

Passos

1. Alterne de volta os agregados espelhados executando o comando MetroCluster heal -phase root-
aggregates.
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cluster_A::> metrocluster heal -phase root-aggregates

[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Se a cura for vetada, você terá a opção de reemitir o comando MetroCluster heal com o parâmetro
--override-vetos. Se você usar esse parâmetro opcional, o sistema substituirá quaisquer vetos de software
que impeçam a operação de recuperação.

2. Confirme se a operação de cura está concluída executando o comando MetroCluster operation show no
cluster saudável:

cluster_A::> metrocluster operation show

  Operation: heal-root-aggregates

      State: successful

 Start Time: 7/29/2014 20:54:41

   End Time: 7/29/2014 20:54:42

     Errors: -

3. Verifique e remova quaisquer discos com falha pertencentes ao local de desastre, emitindo o seguinte
comando no local de integridade: disk show -broken

4. Ligue ou inicialize cada módulo do controlador no local de desastre.

Se o sistema exibir o prompt Loader, execute o boot_ontap comando.

5. Depois que os nós forem inicializados, verifique se os agregados de raiz são espelhados.

Se ambos os plexos estiverem presentes, a ressincronização ocorrerá automaticamente se os plexos não
forem sincronizados. Se um Plex tiver falhado, esse Plex deve ser destruído e o espelho deve ser recriado
usando o comando storage agred mirror -aggregate-name para restabelecer a relação de espelho.
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